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Рис.1. Типовая схема подключения реле РКФ-3/1-М1.
Рекомендуется включать параллельно 
катушке пускателя искрогасящую цепочку 
R – 51 Ом 1Вт, С – 0,1 мкФ 630 В.

КМ1

       ·   Устройства защиты и измерения, выполненные на единой 

конструктивной основе для размещения на DIN-рейке 35 мм, 

позволяют строить гибкие системы управления трехфазными и 

однофазными нагрузками в сетях 220/380 В, 50 Гц.  
      Модули самостоятельно могут коммутировать нагрузку с 

током 5(16) А или управлять контактором.

 Реле контроля тока РТ-05
Предназначено для контроля превышения величины 
переменного тока нагрузки значения, установленного 
Пользователем.
Обеспечивает переключение соответствующих контактов 
внутреннего реле  с регулируемой задержкой времени 
в случае превышения допускаемого значения тока нагрузки. 

 Вольтметр цифровой V-03
Предназначен для измерения среднеквадратического 
значения  фазного и/или линейного напряжения 
переменного тока.
Обеспечивает точность измерения 1%.

 Реле времени РВ-200
Предназначено для подключения нагрузки с регулируемой 
задержкой времени.

       ·    Сетевые фильтры от 2.2 до 250 кВА; 

       ·   Стабилизаторы напряжения от 0.05 до 250 кВА;
      
       ·   Трансформаторные фильтры от 0.4 до 60 кВА, 

 Амперметр цифровой А-05
Предназначен для измерения среднеквадратического 
значения 
 переменного тока с использованием трансформатора тока.
Обеспечивает точность измерения 1%.

Предприятие производит:

ТМ

R С

Изготовитель ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»
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Mmax
Mmin

        Блок РКФ-3/1-М1 предназначен для контроля работы 
трехфазной сети с помощью микропроцессора и организации 
системы защиты трехфазных нагрузок от аварийных ситуаций в 
сети с помощью внешнего исполнительного устройства. 

      Блок РКФ-3/1-М1 выполнен в корпусе для установки на DIN-
рейку.
    На передней панели блока находятся ручки регуляторов 
установки режима работы реле и индикаторы состояния сети. 
          Подключение блока к контролируемой (питающей) сети и к схе-
ме управления осуществляется через клеммные колодки.

          4.1 Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться 
с инструкцией по эксплуатации блока РКФ-3/1-М1.
          4.2 Установить блок в электрощите на DIN-рейку.  
          4.3 Произвести подключение входной контролируемой сети, 
цепей управления и сигнализации согласно маркировке (рис.1): L1, 
L2, L3 —  фазы; N — нейтраль; 12-11-14, 22-21-24 (NC-COM-NO) —  
переключающий контакт реле. Сечение силовых подключаемых 
проводов должно быть не более 1,5 мм кв.
          4.4 Выставить необходимые параметры контролируемой сети.  
     ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!     
Запрещается: вскрывать блок, находящийся под напряжением 
питающей сети. 

Номинальное рабочее напряжение, В, Гц

Верхний порог отключения реле «>U», В

Перекос фаз   «Umax – Umin», В

Гистерезис нижнего порога «D<U», В

Временная задержка отключения реле по 
верхнему порогу « tв(c)», секΔ

Временная задержка отключения реле по 
нижнему порогу « tн(c)», секΔ

Гистерезис верхнего порога, В

Габаритные размеры блока, мм

Масса, не более, кг

Класс защиты — 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1–99 
Климатическое исполнение — УХЛ 4.2

Возможная 
неисправность

Причина 
неисправности

Устранение 
неисправности

1. При включении 
сети нет 
индикации.

1.Плохой контакт в 
клеммной колодке.
2.Неисправность в 
схеме блока.

1.Проверить качество 
контактов в клеммнике.
2.Выключить сеть, 
снять реле и 
обратиться в 
сервисную службу.

3. При работе 
происходит 
кратковременное 
отключение 
нагрузки.

Сильная помеха по 
сети.

Обратиться в 
сервисную службу.

6 Возможные неисправности и методы их устранения

      Условия транспортирования блока РКФ-3/1-М1  — 3 (Ж3) по 
ГОСТ 15150–69 любым видом транспорта при обеспечении 
защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. 
Условия хранения — 1 (Л) по ГОСТ 15150–69.

                                    5 Эксплуатация

       5.1 Включить трехфазную сеть. Проконтролировать работу 
реле по светодиодам. 
       5.2 При номинальном напряжении сети должны быть вклю-
чены светодиоды «СЕТЬ», «РЕЛЕ» и внутреннее реле (замкнуты 
контакты 11–14, 21–24).
       5.3 Если при подключении контролируемой сети был нару-
шен порядок чередования фаз, то происходит мигание светодио-
дов «L2», «L3», внутреннее реле отключено. При отсутствии фа-
зы L2 или L3 отключено внутреннее реле и постоянно светятся 
светодиоды «L2» или «L3», соответственно.
       5.4 Если напряжение по любой из фаз превышает установ-
ленный порог «>U»(230–270 В), то происходит включение свето-
диода «>U» и отключение с задержкой Δtв внутреннего реле и 
светодиода «РЕЛЕ». При нормализации работа блока - по п/п 5.2.
       5.5 Если напряжение по любой из фаз меньше установлен-
ного порога «<U»(150–200 В), то происходит включение свето-
диода «<U» и отключение с задержкой Δtн внутреннего реле и 
светодиода «РЕЛЕ». При нормализации напряжения сети с уче-
том гистерезиса напряжения нижнего порога, работа блока — по 
п/п 5.2.
       5.6 Если разница фазного напряжения между двумя любыми 
фазами превышает установленное значение Umax – Umin, проис-
ходит с задержкой Δtн отключение внутреннего реле и светодио-
да «РЕЛЕ», светодиоды «>U» и «<U» мигают. При нормализации 
напряжения сети с учетом гистерезиса напряжения нижнего по-
рога «<U», работа блока — по п/п 5.2.
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1 Назначение

2 Технические характеристики

220±10%;  50

230

3 Конструкция

4 Подготовка к эксплуатации

7 Транспортирование и хранение
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270

Mmax
Mmin 10

100

Mmax

Mmin 5

20

Mmax

Mmin 0

3

Mmax

Mmin 0

10

3

Mmax 7

71х90х60

0,4

Нижний порог отключения реле «<U», В
Mmax
Mmin 150

200

2. Нет индикации 
одного из 
режимов работы.

 Неисправен 
светодиод.

 Произвести ремонт в 
мастерской или 
сервисной службе 
предприятия-
изготовителя.

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 
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